Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Ocupacié
Direcci6é General d’Energia, Mines i Seguretat Industria!

Subdireccié General de Seguretat Industrial
Servei de Seguretat d'Instal-lacions

(I

Instruccié 3/2013, de 4 de marg, de la direccié general d’Energia, Mines i
Seguretat Industrial, per la qual s’aproven els procediments d’actuacié dels
organismes de control en Pambit reglamentari de les instal-lacions frigorifiques

1. OBJECTE

Aquesta Instruccid té per objecte definir els procediments d’actuacié dels organismes de
control {OC) autoritzats per ia Generalitat en relacié a les condicions de seguretat exigibles
en P'execucio, posada en servei, reparacié, manteniment, desmantellament i inspeccié de
les instal lacions frigorifiques, d'acord amb el que s'estableix en I'Ordre EMO/332/2012, de
16 d'octubre (DOGC de 2.11.2012), per la qual es regula I'aplicaci6 a Catalunya del Reial
decret 138/2011, de 4 de febrer, pel qua!l s’aproven el Reglament de seguretat per a
instal-lacions frigorifiques (RSIF) i les seves instruccions t&cniques complementaries.

2. CAMP D’APLICACIO

Aquesta Instruccio és d’aplicacio a les funcions que els OC han de realitzar relatives a:

a) El control administratiu de la documentacié presentada per a la posada en servei de
les noves installacions frigorifiques, de les modificacions de les instal'lacions, dels
canvis de refrigerant que no impliquin modificacié de la installacié, del
desmantellament i baixa de les instal-lacions | dels canvis de titular de les:
instal-lacions.

b) El control de les installacions per seleccié aleatbria d'expedients de noves
instal-lacions i de modificacions d'instal-lacions, amb el control técnic de la
documentaci6 i la inspeccié de la instal-lacid, pel que fa al compliment del Reglament
de seguretat d'installacions frigorifiques {RSIF), de les seves instruccions técniques
complementaries ITC IF i de les normes gue siguin d'aplicacié en aquest camp. -

c) La realitzacié de les proves i inspeccions de les instal-facions quan aixi ho determini la
legislacid vigent, quan ho solliciti el seu titular o quan els hi encomani ['drgan
competent en matéria de seguretat industrial de la Generalitat de Catalunya.

d) L’emissi6 dels informes, les actes o els certificats corresponents a les actuacions
abans descrites, i el seu registre, arxiu i tramesa informatica als drgans competents en
matéria de seguretat industrial de la Generalitat de Catalunya -

3. NORMES D’APLICACIO

En l'aplicacié de la present Instruccid cal tenir en compte les disposicions especifiques
vigents relatives a la seguretat de les instal-lacions frigorifiques i les disposicions
d'interpretacié i desplegament de la normativa esmentada que pugui dictar I'érgan
competent en matéria de seguretat industrial de la Generalitat de Catalunya.
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La llista de punts d'inspeccid definida en el model d’'acta d'inspeccid, segon full, de 'annex
2 d’aquesta Instruccié constitueix les comprovacions i proves minimes a realitzar en les
inspeccions, perd linspector de FOC pot completar-les o ampliar-les quan ho consideri
necessari per les especials caracteristiques de la installacié o ambigiitat d’algun dels
resultats obtinguts, justificant-ho degudament, atés que la finalitat Gltima és la protecci6 de
les persones, els béns o el medi ambient en relacié a I' I'execucié, funcionament i

manteniment de les instal-lacions frigorifiques.

E| titular, el director d’obra, I'empresa frigorista, 0 qualsevol d'eils, han d'assistir a la
inspeccié de la instal-lacid. Poden objectar I'aplicacié de les proves o controls no inclosos
en Pannex 2 esmentat i que proposi linspector de 'OC. La decisid6 en aquest cas
correspon a l'inspector técnic competent de I'drgan competent en matéria de seguretat
industrial de la Generalitat, la qual pot ser recorrible en la forma prevista per I'ordenacio

vigent.

MODELS NORMALITZATS DE FORMULARIS PER A LA TRAMITACIO

ADMINISTRATIVA DE LES INSTAL-LACIONS FRIGORIFIQUES

Per a la realitzacié dels diferents tramits administratius de les instal-lacions frigorifiques
s’han d’emprar els formularis normalitzats mode! IF, el format i contingut dels quals figuren

a l'annex 1 d’aquesta Instruccio.

Els models esmentats es troben disponibles en el web de I'Oficina de Gestié Empresarial
(OGE) de la Generalitat (www.gencat.cat/oge).

Els formularis podran ser modificats al llarg del temps en el contingut de les dades per tal
d'incorporar els canvis o millores que es creguin convenients, constituint noves edicions

que seran publicades en el web de 'OGE.

5. CONTROL ADMINISTRATIU DE LA DOCUMENTACIO PER A LA POSADA EN SERVEI

DE LES NOVES INSTAL-LACIONS | DE LES SEVES MODIFICACIONS

51 Per a la inscripcié | posada en servei d'una nova installacié frigorifica, o d'una
modificacié d’'una instal-lacié existent, de nivells 1 o 2, el titular o el seu representant
ha de presentar el corresponent expedient d'instal-lacions frigorifiques a qualsevol de
les oficines d'un OC amb la documentacié especificada a I'Ordre EMO/332/2012

5.2 L’OC, tan bon punt rebi la documentacié corresponent al tramit, ha de procedir de la
manera seglent:

a) Comprovar que s'aporten els documents exigibles d'acord amb larticle 3 de
I'Ordre EMO/332/2012

b) Comprovar que estan emplenats tots els requadres de dades dels formularis
models IF que s'escaiguin i signats per persona que s’hi identifiqui.
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¢} Comprovar qde esta signat per empresa frigorista el certificat d'instal-lacio, i en
instal-lacions de nivell 2, a més,; esta signat per técnic titulat competent el certificat
de direccié | acabament d'obra de la d'instal lacio.

d) Comprovar que I'empresa frigorista esta inscrita en el Registre d'Agents de la
Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC), branca empresa frigorista del nivell
corresponent 1 0 2, o bé que esta inscrita en el registre pertinent d'una altra
comunitat autdbnoma de I'Estat, o bé (en cas d'empreses procedents d'altres
Estats de la Unié Europea) que ha notificat a la Generalitat de Catalunya Finici de
la seva activitat a Catalunya.

5.3 Si el resultat de les comprovacions anteriors és negatiu, FOC receptor ha de rebutjar la
documentacié, tot notificant de forma evidenciable a la persona interessada les

deficiéncies i mancances perqué siguin esmenades.

5.4 Si el resultat de les comprovacions és positiu, 'OC ha d'acceptar la documentacio, i ha
de procedir de la forma seglient:

a) Registrar d’entrada l'expedient, posant el segell i la data d’entrada dels formularis
IF presentats.

Assignar i anotar en la casella corresponent dels formularis IF el nimero de
registre d’'expedient i, en cas de nova installacié, el numero de registre -
d'instal-lacié, ambdos en el format segons instruccions vigents.

Emplenar i estendre una copia al titular del formulari corresponent de justificacié
de recepcié de tramit, aixi com de la resta de formularis.

b) Pel que fa a la mecanitzacié de dades i digitalitzaéié i arxiu de I'expedient, procedir
com s'indica en el punt 14.2 d’aquesta Instruccio.

¢} Determinar, mitjangant el sistema de mostreig aleatori establert, d’acord amb el
que s'indica en {'apartat 9 d’aquest Instruccid, si 'expedient ha de passar control

de la installacio.

Si I'expedient ha de passar control de la instal-lacié, 'OC ha d'actuar segons
s'indica en Fapartat 9 d'aquesta Instruccié.

6. CONTROL ADMINISTRATIU DE LA DOCUMENTACIO PER AL CANVI DE
REFRIGERANT

6.1 Per a la comunicacié del canvi de refrigerant en una instal-lacié frigorifica que no
implica modificacié de la instal-lacié, el titular o el seu representant ha de presentar el
corresponent expedient d'instal-lacions frigorifiques a qualsevol de les oficines d'un
OC amb la documentacié especificada en I'Ordre EMO/332/2012 ‘

6.2 L’'OC, tan bon punt rebi la documentacio corresponeht al tramit, ha de procedir de la
manera segient:
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a)

Comprovar que s’aporten els documents exigibles d'acord amb [larticle 4 de
I'Ordre EMO/332/2012

Comprovar que estan emplenats tots els requadres de dades del formulari model
IF corresponent i signat per persona que s’hi identifigui.

Comprovar que I'empresa frigorista estd inscrita en el Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC), branca empresa frigorista del nivell
corresponent 1 o 2, o bé que esta inscrita en el registre pertinent d’'una altra
comunitat autdnoma de I'Estat, o bé (en cas d’empreses procedents d'altres
Estats de la Unié Europea) que ha notificat a la Generalitat de Catalunya {'inici de
la seva activitat a Catalunya.

6.3 Si el resultat de les comprovacions anteriors és negatiu, 'OC receptor ha de rebutjar la
documentacié, tot notificant de forma evidenciable a la persona mieressada les

deficieéncies i mancances pergué siguin esmenades,

6.4 Si el resultat de les comprovacions és positiu, I'OC ha d'acceptar la documentacio, i ha
de procedir com en el punt 5.4 d’aquesta Instruccio, llevat el seu paragraf c) (no hi ha
control aleatori d'instal-lacié), referit a la documentacio corresponent.

7. CONTROL ADMINISTRATIU DE LA DOCUMENTACIO PER AL DESMANTELLAMENT |
BAIXA DE LES INSTAL-LACIONS

7.1 Per a la comunicacié del desmantellament i baixa d'una instal-lacié frigorifica, el titular
o el seu representant ha de presentar el corresponent expedient d'instal-lacions
frigorifiques a qualsevol de les oficines d'un OC amb la documentacid especificada en
'Ordre EMO/332/2012

7.2 L’OC, tan bon punt rebi la documentacié corresponent al tramit, ha de procedir de la
manera segilent:

a)

b)

Comprovar que s’aporien els documents exigibles d'acord amb larticle 5 de
I'Ordre EMO/332/2012

Comprovar que estan emplenats tots els requadres de dades del formulari model
IF corresponent i signat per persona que s'hi identifiqui.

Compravar que l'empresa frigorista esta inscrita en el Registre d'Agents de la
Seguretat Industrial de Catalunya {RASIC), branca empresa frigorista del niveli
corresponent 1 o 2, o bé que esta inscrita en el registre pertinent d'una allra
comunitat autdnoma de P'Estaf, o bé (en cas d'empreses procedents daltres
Estats de {a Unié Europea) que ha noftificat a la Generalitat de Catalunya Finici de
la seva activitat a Catalunya.

7.3 Si el resultat de les comprovacions anteriors és negatiu, 'OC receptor ha de rebutjar la
documentacié, tot notificant de forma evidenciable a la persona interessada les
deficiéncies i mancances perqueé siguin esmenades.
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7.4 Si el resuitat de les comprovacions és positiu, 'OC ha d'acceptar la documentacio, i ha
de procedir com en el punt 5.4 d’aquesta Instruccid, llevat el seu paragraf c) (no hi ha
control aleatori d'instal-lacid), referit a la documentacio corresponent.

8. CONTROL ADMINISTRATIU DE LA DOCUMENTACIO PER AL CANVI DE TITULAR

8.1 Per a la comunicacié del canvi de titularitat d'una instal-taci6 frigorifica, el titular o el
‘seu representant ha de presentar el corresponent expedient d'installacions
frigorifiques a qualsevol de les oficines d'un OC amb la documentacié especificada en
I'Ordre EMO/332/2012

8.2 L’OC, tan bon punt rebi la documentacié corresponent al tramit, ha de procedir de la
manera segient:

a) Comprovar que s’aporten els documents exigibles d'acord amb laricle 6 de
I'Ordre EM0/332/2012

b) Comprovar que estan emplenats tots els requadres de dades del formulari model
IF corresponent i signat per persona que s’hi identifiqui.

8.3 Si el resultat de les comprovacions anteriors és negatiu, 'OC receptor ha de rebutjar la
documentacid, tot notificant de forma evidenciable a la persona interessada les
deficiéncies i mancances perqué siguin esmenades.

8.4 Si el resultat de les comprovacions és positiu, 'OC ha d'acceptar la documentacio, i ha
de procedir com en el punt 5.4 d’aquesta Instruccié, llevat el seu paragraf ¢) (no hi ha
control aleatori d'instal-lacio), referit a la documentacid corresponent.

9. CONTROL DE LES INSTAL-LACIONS PER SELECCIO ALEATORIA

9.1 Per tal de fer el seguiment de la correcta actuacié de les empreses instal-ladores i, si
s’escau, dels técnics competents autors dels projectes i dels certificats de direccid i
acabament d'obra, els OC han de portar a terme un control per mostreig del
compliment reglamentari* dels expedients recepcionats de noves instal-lacions i de
modificacions d'instal-lacions, per un sistema aleatori preestablert i segons els
percentatges que s'indiquen en el punt 9.2 seglent. Aquest control ha de comprendre
el control técnic de la documentacid i la inspeccid de la instal-lacié.

El sistema aleatori per a i'eleccié de la mostra ha de ser el proposat per 'OC i aprovat
per I'organ competent en matéria de seguretat industrial de la Generalitat de

Catalunya.

9.2 Els percentatges minims d'instal-lacions a controlar del total d’instal lacions tramitades
anualment a 'OC per cada empresa frigorista, amb un minim d'una instal-lacié
controlada, es fixen inicialment en el 40% de les instal-lacions de nivell 1, i en el 100%
de les instal-lacions de nivell 2
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D'acord amb aixd, 'OC ha de determinar si procedsix o no el control de I'expedient.
En cas afirmatiu, ha d'assignar a linspector o inspectors que han de realitzar el
contro! técnic de la documentacié i la inspeccié de la instal-lacio, els quals han de ser
efectuats ambdés en un termini maxim de 2 mesos des de la data de registre
d'entrada de 'expedient de nova installacié o de modificacié de la instal-lacio, llevat

de causa justificada | documentada.

0.3 Els OC han de reclamar als titulars de les instal-lacions objecte de control, i aguests

0.4

els han de facilitar-la, la documentacié técnica associada a l'expedient de la
instal-lacié.

La informacié sobre els resultats dels controls 'han de trametre els OC a I'drgan
competent en matéria de seguretat industrial de la Generalitat de Catalunya segons

s'indica en l'apartat 14 d’aquesta Instruccié.

9.5 Les comprovacions i proves a realitzar pels inspectors dels OC en el control han de ser

les necessaries per verificar I'execucié adequada de la installacié, i com a minim, han
de consistir en les seglients:

a) Comprovacions administratives: les dades administratives reals de la instal-laci6
(adreca d’emplacament, fitular, tipus d'edifici, ...) concorden amb les dades de

registre.

b) Control t&cnic de la documentacio: 'expedient conté fota la informaci6 i documents
necessaris per a la identificacié de la instal-lacié i dels seus equips o components,
constatant que disposa dels elements de seguretat, regulacié i control exigits pel
Reglament de seguretat d'instalfacions frigorifiques i les seves ITC IF. La
documentacio técnica ha de tenir el contingut minim indicat en la ITC IF-15

c) Comprovar que la instal-lacié i els seus components disposen de les marques o
plaques corresponents del fabricant i de marcatge CE si escau.

d) Comprovar que concorda la instal-lacié realitzada amb la documentacio técnica
presentada.

e) Comprovacié visual del compliment dels requisits exigits per la reglamentaci6
vigent en cada cas.

f) Comprovacié visual de laplicacié de les regles de bona construccié i bones
practiques de la t&cnica en I'is en els elements sense exigéncies reglamentaries

particulars.

g) Verificaci6 del correcte funcionament de la installacié i dels seus equips, tot
comprovant que els elements de regulacié es troben degudament ajustats.

h) Verificaci6 del correcte taratge dels accessoris de seguretat, i en particular, de les
valvules de seguretat, i de que aquestes estan segellades o precintades amb |a

marca de tenalla corresponent.
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i) Comprovacié de que el litular o usuari disposa i coneix el manual d'instruccions
facilitat per I'empresa frigorista, aixi com disposa del llibre o sistema de registre de
la installaci6 i hi s6n anotades les dades i actuacions realitzades

10. INSPECCIONS PERIODIQUES

10.1 El titular de les instal-tacions de nivell 2 ha de sol-licitar la inspeccié periddica amb
una antelacid minima de 2 mesos respecte a la data limit de la inspeccid. La sol licitud
d'inspeccié ha de disposar de registre d’entrada a 'OC i restar a disposicié de I'dorgan
competent en matéria de seguretat industrial de la Generalitat.

L'OC ha de realitzar la inspeccié abans del limit de! termini establert.

Cas que el titular no realitzi la sol-licitud amb I'anticipacié minima abans indicada, 'OC
disposa de 3 mesos per realitzar la inspecci6 a partir del moment en qué. Iexpedlent
de sol-licitud d'inspeccid estigui complet.

Quan existeixin causes de forga major que obliguin a ajornar la inspeccié, 'OC, si
s'escau, ha d'establir les mesures a aplicar durant I'ajornament.

10.2 Els OC estan obligats a portar el registre de la data d'inspeccid de les instal-lacions
de les quals tinguin expedients tramitats, incloent les instal-lacions a les quals hagin

realitzat alguna inspecci6 reglamentaria.

10.3 Els OC han de fer el seguiment del compliment dels terminis d'inspeccié periodica de
les instal-lacions que tinguin registrades, i han de fer els advertiments oportuns als
titulars, com a minim amb tres mesos d'antelacié, havent d’assegurar tragabllltat
d'aquesta actuaci6 i constancia de la recepcio per part det tituiar.

11. PROCEDIMENT D’ACGTUACIO EN LES INSPECCIONS

11.1 Les comprovacions i proves a efectuar per l'inspector/fa de I'OC han de ser les
necessaries per verificar la conformitat de la installacid a les condicions
reglamentaries, i s’han de fer seguint el procediment acreditat per ENAC i fent servir
la llista de punts d'inspeccid definida en el model d’acta d'inspeccio, segon full, de
lannex 2 d’aquesta Instruccio. '

Com a cas particular, en el control de la installacié per mostreig aleatori, s'han de
fer les comprovacions minimes ja indicades en el punt 9.5 d'aquesta Instruccio,
emprant aixf mateix el model d'acta d'inspeccié esmentat.

Si es detecta I'execucid de modificacions en la instal-lacié que alterin les seves
caracteristiques essencials inicials, cal comprovar si sén adequades i, si escau, s’ha
d'exigir la documentacié justificativa del compliment de la reglamentacié vigent.
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11.2 De la inspeccié realitzada, l'inspector n’ha d'aixecar una acta d'inspeccié amb el
contingut minim que figura en el model d'acta d'inspecci6 de l'annex 2 d'aquesta

instruccié.

En el cas de les actes d'inspeccié en suport paper, el revers del primer full ha de
contenir les instruccions que s'expressen en Pannex 2. En el cas d'actes efectuades
“directament en suport electronic, el personal de 'OC ha d'assabentar al titular o al
seu representant de les instruccions esmentades, tot quedant tragabilitat d'aquest

fet,

11.3 De l'acta d'inspeccié, se n'ha de lliurar de forma evidenciable un exemplar al titular de
la instal-lacid.

11.4 En cas de que la instal-lacié tingui una antiguitat superior al 8 de setembre de 2011
(data d’entrada en vigor del RSIF) i no es trobi inscrita en el registre d'instal-lacions,
FOC ha de comunicar al titular que aquest té I'obligacié de procedir a la seva
inscripcié seguint el procediment establert en I'apartat 15 d’aquesta Instruccié.

12. CLASSIFICACIO DELS DEFECTES | QUALIFICACIO DE LES INSPECCIONS

Totes les actuacions d'inspeccié que realitzin els OC donen lloc a 'emissié d'una acta
d'inspeccié en suport electronic o paper, en la qual s’han de reflectir les caracteristiques
basiques de la installacié i la qualificacié global de la inspeccié en funcié de la seglent

tipologia de defectes:

a) Defecte lleu (de nivell |, N-I). Es troba definit a I'apartat 7.1 de la norma UNE
192000-1:2011, “Aspectes comuns de les inspeccions reglamentaries”.

Si no s’han detectat defectes (nivell 0, N-0),.0 aquests sén lleus, es considerara la
seguretat suficient, i la qualificaci6 global de la inspecci6 sera “Favorable”.

b) Defecte greu (de nivell Il, N-Il). Es troba definit a I'apartat 7.1 de la norma UNE
192000-1:2011, "Aspectes comuns de les inspeccions reglamentaries’.

| ‘existéncia de com a minim un defecte greu donara lloc a una inspeccié amb la
qualificacié global de “Condicionada”, i linspector especificara en l'acta el termini
per a la seva correccié, amb un maxim de 6 mesos.

¢) Defecte moit greu o critic (de nivell lll, N-il). Es troba definit a l'apartat 7.1dela
norma UNE 182000-1:2011, “Aspectes comuns de les inspeccions

reglamentaries”.

L'existéncia de com a minim un defecte molt greu o critic donara Hoc a una
inspeccié amb la qualificaci6 global de “Negativa”. '
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13, PROCEDIMENT A SEGUIR EN FUNCIO DE LA QUALIFICACIO DE LA INSPECCIO

13.1 Inspeccié amb qualificacié “Favorable”.

Quan es trobin defectes lleus, per a una millor qualitat de la installacié s'ha de
recomanar la seva reparacié el més aviat possible, i sempre abans de la propera
inspeccid periddica, gquan aquesta sigui preceptiva.

13.2 Inspeccié amb qualificacié “Condicionada”.

El titular ha de trametre a I'OC que hagi realitzat la inspeccid, abans que transcorri un
mes des del termini indicat en 'acta, o des de la data de la prorroga gue a sollicitud
del titular hagi concedit justificadament I'OC, un certificat signat per una empresa
frigorista, el qual acrediti que s'han fet les esmenes ordenades. De no rebre's el
certificat anterior en el termini indicat, 'OC ha d'advertir al titular a través de gualsevol
mitjd que permeti tenir constancia de la recepcié d'aquesta mancanga, de la
necessitat de trametre'l i de la responsabilitat civil i penal que pot adquirir si no
esmena el defecte, sens perjudici de la sancié administrativa que se li pot imposar. En
lannex 3 d'aquesta Instruccié s'indica el model d’escrit de comunicacio a emprar pels

OC.

Transcorregut un mes des de la data de constancia de recepcié de la comunicacié
d'advertiment sense resposta del titular, I'OC ha de trametre en suport electronic,
d’acord amb el format de 'annex 4 d’aquesta Instruccié, les dades de 'expedient a
I'drgan competent en matéria de seguretat industrial de la Generalitat.

I

13.3 Inspeccié amb qualificacié “Negativa”.

Si el defecte és molt greu o critic, és a dir, representa un perili imminent per a les
persones, els béns o el medi, I'inspector/a ha d’ordenar al titular o al seu representant
gue deixi fora de servei, de forma immediata, la installacio o el sector afectat, deixant
notificacid visible i precinte en la mateixa instal-lacié i advertint al titular de la obligacio
de no posar-la de nou en marxa fins que I"'OC comprovi que el risc ha desaparegut.
L'OC ha de comunicar seguidament a I'drgan competent en matéria de seguretat
industrial de la Generalitat 'aturada de la instal-lacié i els motius que I'ha provocada.
Les visites per posar de nou en funcionament una instal-lacié aturada, s’han de fer al
més aviat possible. Un cop posada de nou en funcionament amb el/s defecte/s critic/s
esmenat/s, 'OC ha de requalificar la inspeccio.

14, GESTIO DE LA INFORMAC!HO DE LES ACTUACIONS REALITZADES PELS OC

14.1 Els OC han de presentar cada mes a I'drgan competent en matéria de seguretat
industrial de la Generalitat la informacié relativa a {'activitat desenvolupada en els
models de fitxer gue figuren a l'annex 5 d’aquesta Instruccié amb les dades de les

seves actuacions.



m Generalitat de Catalunya
)i Departament d’Empresa i Ocupacié :
Direcci6 General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial
Subdireccid General de Seguretat Industrial
Servei de Seguretat d'Installacions

14.2 Gestié de la documentacié dels tramits realitzats pels OC: cal seguir el procediment
indicat tot seguit.

e L'OC lliura al titular un exemplar de la documentacié amb registre de sortida.

¢ .L'OC arxiva una copia de l'original.

« En el cas d'expedients originals en suport paper, a més d’arxivar els expedients en
suport paper, els OC també els han d'escanejar en format PDF, signar-los
electronicament, i arxivar-los electronicament. :

e Els expedients s’han de tenir arxivats durant el periode de temps que disposa la
taula ¢’avaluacid documental.

15. PROCEDIMENT l:.)’%NSCRIPCIO D’INSTAL-LACIONS FRIGORiF_IQUES EXISTENTS
SOTMESES AL REGIM DE REVISIONS O D'INSPECCIONS PERIODIQUES '

En les instal-lacions frigorifiques amb antiguitat anterior a la data d’entrada en vigor del
RSIF (8 de setembre de 2011), que d'acord amb la reglamentacié vigent siguin objecte de
revisions periddiques obligatories (Nivell 1) o d'inspecci6 periddica (Nivell 2) i no puguin
justificar la seva legalitzacié o inscripci6 | per tant no se'ls pugui emetre el butlleti de
revisi6 o l'acta d'inspeccié, respectivament, ‘amb qualificacié de resultat favorahie
Unicament per aquest motiu, s’ha de procedir de la forma seguent:

a) Per a les instal-lacions de Nivell 1, el titular de la instal-lacié ha de presentar a un OCia
documentacid segiient:

« Declaracié responsable on faci constar la inexisténcia de documentacio relativa a
la inscripci6 de la instal-lacié d'acord amb 'annex 6 d’aguesta Instruccid.

¢ Copia dé documentacié justificativa de lexisténcia de la instatlacio amb
anterioritat al 8 de setembre de 2011. Aquesta documentacié podra ser el
contracte subscrit amb I'empresa distribuidora d'energia, certificat d'instal-lacié
eléctrica o qualsevol altre document de la instal-lacié que justifiqui la posada en
funcionament amb anterioritat a la data esmentada, aixi com la copia de la darrera

factura de consum.

¢ Meméria técnica simplificada (MTS) en la qual es descriguijla instal-laci6 frigorifica
signada per empresa frigorista o un t&cnic titulat competent, amb els continguts
definits en I'annex 7 d'aquesta Instruccio.

o Certificat d'instal-lacié eléctrica signat per empresa installadora habilitada
d’'electricitat.

e Butlleti de revisié per una empresa frigorista, sense defectes

10



Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Ocupacio
Direccié General d’Energia, Mines | Seguretat Industrial

Subdireccié General de Seguretat Industrial
Servei de Seguretat d’instal-lacions

b) Per a les instalJacions de Niveli 2 el titular de 1a instal-lacié ha de presentar a un OC la
documentacié seglient:

o Declaracid responsable on facl constar la inexisténcia de documentacié relativa a
la inscripcid de la instal-lacid d'acord amb Fannex 6 d’aquesta Instruccio.

o Copla documentacié justificativa de Fexisténcia de la instal-lacié6 amb anterioritat al
8 de setembre de 2011, Aquesta documentacié podra ser el contracte subscrit
amb 'empresa distribuidora d’energia, certificat d'instal-lacié eléctrica o qualsevol
altre document de la installacid que justifiqui la posada en funcionament amb
anterioritat a la data esmentada, aixi com la copia de la darrera factura de

consum.

e Projecte técnic simplificat (PTS) en el qual es descrigui la instal-laci6 frigorifica
signat per técnic titulat competent, amb els continguts definits en l'annex 7

d'aguesta Instrucci6.

o Certificat d'installacié eléctrica  signat per empresa installadora habilitada
d’electricitat '

e Contracte de manteniment amb una empresa frigorista de nivell 2

c) Per al cas de les instal-lacions de Nivell 2, 'OC ha d' incorporar la documentaci6 de
Vapartat b) a 'expedient corresponent a la inspeccid periddica realitzada sense defectes
de seguretat, | ha de remstre al titular. de la installacié frigorifica una certificacid
d'inscripcid i reconeixement d'instal-lacié per manca d'antecedents per a instal-lacions

- frigorifiques segons el model de Fannex 8 . Aquesta cerlificacid té els mateixos efectes

administratius que la inscripcid de la instal-lacié.

A partir d'aquest moment 'OC pot estendre al titular la corresponent acta d'inspeccid
periddica amb qualificacié de “favorable”.

d) En el cas de les instal-lacions de Nivell 1, un cop comprovada la documentacid de
l'apartat a), I'OC pot emetre sense més el cerlificat de inscripcié i reconeixement
- d'instal-lacié. per manca d’'antecedents per a instal-facions frigorifiques segons el model
de l'annex 8. Aquesta certificacio té els mateixos efectes administratius que fa inscripcid

de la instal-lacid.

La tarifa maxima a aplicar pels OC serd la maleixa que la d'expedients de nova
instal-lacié i de modificacié d'instal-lacions de nivell 1 {OC-IF-A1)

11
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16. RELACIONS DELS OC AMB EL PERSONAL TECNIC DE LA GENERALITAT

La relacid dels OC amb el Departament en l'aplicacié d'aguesta Instruccid s'efectuara a
través dels técnics dels organs competents en matéria de seguretat industrial de la

Generalitat.

Els OC i els seu personal han de facilitar {a tasca d'inspecci6 i control dels técnics de la
Generalitat, i els han de donar I'ajut i suport técnic que necessitin. A aquest efecte, |a
realitzacid de les inspeccions de les instal-lacions per part de I'OC, tant d'inspeccions, de
noves instal-lacions i modificacions importants com d'inspeccions periddiques, han d'estar
préviament a disposicio de Forgan competent de la Generalitat amb Fantelacié d'una
setmana, indicant com a minim per a cada actuacié programada: data i hora prevista de la
inspecciod, tipus d'inspeccié, nom i teléfon mobil professional de l'inspector, titular de la
installacié i ubicacio de a instaklacid a inspeccionar,

17. DATA D’APLICACIO ’AQUESTA INSTRUCCI_O

La present Instruccio s'ha d’aplicar en ef termini de quinze dies a comptar des de |la data de la
seva aprovacio.

/
S A S |
i Et 77
il M

Pere Palacini Farré
Director General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial

Barcelona, 4 de marg de 2013

EClec

ANNEX 1: formularis de tramitacié d'installacions frigorifiques

ANNEX 2: model d'acta d’inspeccio d'instal-lacié frigorifica

ANNEX 3: model de comunicacié de I'OC al titular d’instal-lacions amb defectes
ANNEX 4: mode! de comunicacio de 'OC al Departament d'instal-lacions amb defectes
no corregiis _

ANNEX 5; model de fitxers excel | access de dades mensuals dels OC

ANNEX 6: formulari de declaracié responsable de manca de documentacid justificativa
de la inscripcid d’una instal-lacié frigorifica

ANNEX 7: model de memaria técnica simplificada d'instal-lacions existents no inscrites
ANNEX 8: formulari de certificat d’inscripcio | reconeixement per manca d’antecedents

per a instal-lacions frigorifiques
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ANNEX 1

FORMULARIS DE TRAMITACIO D’INSTAL-LACIONS FRIGORIFIQUES

1. Declaracions responsables (5 tramits), disponibles al web de 'OGE

Atde ke

IF-11-01. pdf IF-21-01.pdf IF-24-01. pdf IF-31-01. pdf IF-51-01.pdf

2. Justificants de recepcié OC de cada tramit

gy P By = .

A A
Aok ¥

IF-11-04. pdf 1F-21-04. pdf IF-24-04. pdf 1F-31-02. pdf IF-51-02. pdf

3. Certificat d’instal-lacié i Certificat de direccié i acabament d’obra, disponibles en el
web de 'OGE

IF-11-02. pdf 1F-11-03. pdf



Model de declaracié responsable per Nova instal-lacl$ frigorifica IF-11-81, Cctubre 2012, 3 exemnplars (Administracié, OG i tituiar).

m Genera“tat . Registre d'entrada
UlY de Catalunya

Nova instal-lacié frigorifica
1. Comunicacid i declaracié responsable

Dades del Titutar o Representant

Nom Cognoms
NiF/NIE Actuant com a; [J Tiular [} Representant
Comunico:

Que la instal-lacid que es descrits en el punt 2 es posa inicialment en servai §,

Declaro:
Que el titutar de la instaldacié disposa de la documentacid reglamentariament necessaria per realitzar aquest tramit | que la conservara durant fola

ta vida de la instal-lacié:

[T Gas que la instaklacié sigui de nivell 1: [] Cas que la instal-lacié sigui de nivell 2:
- Membria técnica d'acord amb tes especificacions del RSIF - Projecte técnic d’acord amb les especificacions de! RSIF i de les
- Centificat d'instal-lacid eléctrica signat per 'empresa instal ladora seves ITCIF
habilitada, d*acord amb les especificacions det RSFl i les seves ITC IR - Certificat d'instal-lacié sldetrica signat per 'empresa instal-ladora
- - Declaracid de conformitat dels equips a pressié, habititada, d'acerd amb les especificacions del RSFi i les seves HC IR
— Llibre de registre de la instal-lacié. - Declaracié de conformitat dels equips a pressid.
- Autoritzacid de representacié (Si qui tramifa és ef representant). - Llibre de registre de la instal-lacié.
- Contracte da manteniment o justificacié d'automanteniment.
Que com a: ~ Pdlissa de responsabilitat civil (Por a refrigerants defs grups L2 o L3).
[3 Tituter estic informat, — Autoritzacid de representacié (Siquri framita és el representant).

3 Representant estic informat i he informat al titular de la instal-lacio,

de qué:

- Las dades consignades en aquest formulari s6n corractes | que s6¢ coneixador de qué la inexactitud o falsedat de les dadas declarades comportard
deixar sense efscte ol trdmit corresponent des del moment en qué se'n tingui coneixement, sens perjudici de Vinici de les actuacions corresponents

i Pexigéneia de les responsabilitats previstes en la legislacia.
— Estic informat que I'Administracié podra fer les comprovacions necessaries relatives al compliment de iles dades daclarades i tinenga de la

carresponent docurnentacio.
Aguesta comunicacié i declaracio responsable s’acompanya de:
[] Cas que la instal-lacié sigui de nivell 1: 7] Cas que ta instal-lacié sigui de nivell 2:

’ ~ Cartificat d'instab-lactd signat per Fempresa frigorista (IF-11-02). l - Certificat d'instal-lacié signat per I'emprasa irigorista {iF-11-02}.
- Cerlificat de direccid i acabament d’obra de la instal-lacié signat
per técnic tituiat competent (IF-11-03).

2. Dades de la instal-lacio

identificacié de ia installacié

Dades del titular

Nom / Rad social NIFNIE/GIF

Tipus via MNom via . Nim, via Poblacid
Municipi Nam poligon Codi Postal Pals
Teléfon e-mail

Dades del representant
Nom NIF/NIE/CIF

Teléfon e-mail

Emplacament de la instal-lacié

Tipus via Nom via Nam, via Poblacié
Municipi Nom poligen Codi Postal
Telgfon e-mail




Model de declaracié responsable per Nova Instaldacts Trgoriiica IF-11-01. Ottubre 2012. 3 sxemplars (Administracit, OC | tHular).

W Generalitat
iy de Catalunya

Caracteristiques de la instal-lacié

Basiques
Nivel 1{] 2[7] Refrigerants: | Circuit primari Grup de segurstat: Circuit secundari Grup de seguretat;
, tdentificacid: L 2] w] identificacié: v e wd
Gas fluorat: S ] No[ ]  Garrega (Kok Gasfluorat: Sif | No[ ]  Chrrega (Kg)
Potencia total absorbida (kW) Nombre de sistemes frigorifics
Equips compactes: 0J- Nol] Tipus fluids secundaris: [] b0 o[ Sisteres de refrigeracié: 7] indirecte [ ]

Tipus de sist. de refrigeracic: i1 201 =] Objecte: o s industriat [ Conservacic de produstes [} Climatitzacis [ ] Altres [

Tipus de cambra; Conservacié [_]  Gongslacié [ Tipus d'atmosfera: a0 ] Adtificlal [

Nombre de cambres Volum total de cambres (m3) Espai condicianat [:]

Dades de Pedificl i d'as
Gategoria del jocal: A0 8] <[] o3

Dades sobre prevencié de la legionel-losi

Instal-laci6 afectada pel Dacret 352/2004: No{ ] fSI' [} Nivell de risc: Alt [ ] Baix [ ] Notificacié preceptiva a I'Ajuntament: Si{ ] No [] |

Responsables del disseny, muntatge, conservacio ifo reparacidé

Dades del projecte {omplir només si és nivell 2)

Nom del téonic projectista MNIFNIE
Titulacio
Data del projecte Telaéfon e~-mail

Dades del certificat de direccié d’obra (omplir només si és nivell 2)

Nom del t&cnic titulat signant NIF/NIE
Titulacid
Data det certificat Telafon e~mail

Dades del certificat de final d'instal-lacié
Nem empresa frigorista NIF/NIE/CIF

Data del ceriificat

Dades de Pempresa mantenidora
Nom empresa frigerista NIF/NIE/CIF

Localitat

Data

Signatura det / Ia titular o representant de la instal lacié

2/2



Model de declaracit responsable per Modifleacié d'installacé #igorifica 1F-21-01. Octubre 2012, 3 exemplars {ddministracks, OC | titular),

AN} Generalitat
Ui¥ de Catalunya

Modificacié instal-acié frigorifica

Registre d'entrada

23

1. Comunicacié i declaracié responsable

Dades del Titular o Representant

MNom Coghoms
NIF/NIE Actuantcoma: 5 i ] Representant
Comunico:

Que la modificacié de la instal'lacié que es descriu en el punt 2 es posa en servei §,

Declaro:

Que el titutar de la instal-lacié disposa de la documentacié reglamentariameni necessaria per realitzar aquest iramit i que la consarvard durant tota

la vida de la installacié:

- [7] Cas que la instal-lacié sigui de nivell 1:

[:] Cas que la instal'lacié sigui de nivell 2;

- Meméria t&cnica d’acord amb les especificacions det RSIF
~ Certificat d'instaldacié eléctrica signat per 'empresa installadora
' habilitada, d'acord amb les especificacions del RSFi i las seves TC IR
~ Daclaracid de conformitat dels equips a pressié.
- Liibre de registre de la instal-facid.
— Autoritzactd de representacid (Si gui tramifa és el ropresentant).

Que com a:

{7 Titatar estic Informat,
1 Representant estic informat i he informat at titular de Ia instaklacié,

de qué:

- Projecte téonic d*acord amb les especificacions del RSIF i de les
seves ITC IR :

~ Ceriificat d'instaldacié eldctrica signat per Pempresa instal-ladora
habflitada, d’acord amb les especificacions del RSFl i les seves [TC IF

- Declaractd de conformitat dels equips a pressié.

~ | libre de registre de 1a instal-laci6.

—~ Contracte de manteniment o justificacié d'automantaniment.

— Pdlissa de responsabititat civil (Par a refrigerants dels grups L2 o L3).

— Autoritzacit de representacio (Si qui framita és el reprasentant).

-~ Les dades consignades en aquest formular sén correctes | que s6¢ coneixedor de qué la inexactitud o falsedat de les dades declarades comportara
deixar sense efecte el tramit comesponent des del mement en qué se’n tingui conaixement, sens perjudici de Tinici de les actuacions corresponents

i Pexigéneia de les responsabilitats previstes en la legistacid.

~ Estic informat gue I'Administracié podra fer les comprovacions necessaries relatives al compliment de les dades declarades i finenga de la

corresponent documentacié.
Aquesta comunicacio | declaracié responsable s'acompanya de:

[] Cas que la instalacié sigui de nivell 1:

[:| Cas que la instai lacié sigui de nivell 2:

| ~ Certificat d'installacié signat per Pempresa frigorista {IF-11-02).

|

2. Dades de la instal-lacio

- Certificat d’installacié stonat per Pernpresa frigorista (IF-11-02).
— Certificat de direccid | acabament d'obra de la instal-lacié signat
per téenic titulat competent {F-11-03})

ldentificacié de la installacié

Num. d’installacié

Dades del titular

Nom / Raé social NIF/NIE/CIF

Tipus via MNom via Narn. via Pablacid
Municipi hom poligon Codi Postal Pais
Teléfon e-mail

Dades del representant

Nom NIF/NIE/CIF

Telefon e-maif

Emplagament de la instal-lacié

Tipus via Nom via Ntm. via Poblacio
Municipi Mo poligon Codi Postal

Telgfon e-mail




Model de declaracié responsable per Modiflcacié d'InstalHacio frigorifica (F+21-01, Octubre 2012, 3 exermplars (Administracié, OC | thular).

MK Generalitat
A% de Catalunya

Caracteristiques de la instal-lacié

Basiques
Nivell: 1] 2] Refrigerants: | Circuit priman Grup de seguratat: Circuit secundari Grup de segurstat:
Identificacio: v ed g Identificacio: ull el el
Gas fuorat: ST No[[]  Chrega (Kgi: Gas fluorat: Si[ ] Mo[}  Cérrega (Kgy:
Poténcia total absorbida (kW) Nombre de sistemes frigorifics
Equips compactes: sif] wol Tipus fluids secundaris: a[1 o[ <[J Sistemnes de refrigeracio: Directe [} Indirecte( ]

Tipus de sist, de rafrigeracié: 1] 21 3[] Objecte: Procés industrial { ] Conservacié de productes [_]  Climatitzacié [ ] Altres [

Tipus de cambra: Conservacié [ ] Congelacié { ] Tipus d'atmosfera: v [ Artificial [

Nombre de cambres Volum totat de cambres (m3) Espai condicionat [3

Dades de Vedifici i d'iis

Categeria del locak AB BD CE D{:’

Dades sobre prevencio de la legionel-losi
Instaltacié afectada pef Decrat 352/2004: Ne [ j ]Si’ [Tk Nivell de risc: Alt [] Baix [] Notificacio preceptiva a FAjuntament: 8 [[] No [] I

Responsables del disseny, muntatge, conservacié i/o reparacid

Dades de! projecte (omplir només si és nivell 2}

Nom del técnic projectista NIF/NIE
Titulacio
Data del projecte Teléion e-mail

Dades del certificat de direccié d’obra {omplir només si és nivell 2)

MNom del técnic fitulat signant NIF/NIE
Titulacid
Data def cerificat Teléfon e-mail

Dades del certificat de final d’instal-lacié
Nom empresa frigorista NIF/NIE/CIF

Data del certificat

Dades de Pempresa mantenidora
MNom empresa frigorista NIF/NIE/CIF

Localitat

Data

Signatura del / la titular o representant de ta instablacié

2/2



Model de declaracié responsable per Canvi de Refrigerant en Instal-lacié frigorifica IF-24-01, Octubre 2012, 3 exemplars (Administracld, OG | thtular),

11 Genet‘alitat Registre d’entrada
¥ de Catalunya

Canvi de refrigerant d’instal-lacié frigorifica
1. Comunicacié i declaracié responsable

Dades del Titular o Representant

Nom Cognoms
NIF/NIE . Actuant com a: (] Titular [ Representant
Comunico:

El canvi de refrigerant de a instal-lacié descrita
Declaro:
Gue el titular de la instal-lacld disposa de la documentacio reglamaniariament necessaria per realitzar aquest tramit | que la conservara

durant tota la vida de la instal-lacié:
- Certificat d*execucid del canvi de refrigerant emas per empresa frigorista, que inclogul que no s’han alterat les caracteristiques de la

instablacié. .
- Certificat de reciclatge o de tractament de residus del refrigerant recuperat, signat per empresa gestora de residus autoritzada.

Que com a:

O Titutar estic informat,
D Representant estic informat i he informat at titular de fa instat-lacié,

de qué:

~ Les dades consignades en aguest formulari son correctes i que s6c coneixedor de qué la inexactitud o falsedat de les dades declarades
comporiara deixar sense efecte el ramit correspenent des del moment an qué se'n tingui coneixement, sens perjudici de 'inici de les
actuacions corresponents i Pexigénecia de les responsabilitats previstes en Ia legistacio.

- Estic informat que I'Administracié podra fer les comprovacions necessaries relatives al compliment de les dades declarades | tinenga

de fa corresponent documentacio.

2. Dades de la instal-lacié

Identificacié de la instal-lacio Ndm. d’instal-lacié
Dades del titular

Nom / Rat social NIF/NIE/CIF

Tipus via Nom via Num, via Poblacid
Municipi Nom poligon Codi Postal Pals
Tetafon e-mail .

Dades del representant
Nom NIF/NIE/CIF

Teléfon e-mall

Emplagament de la instal-lacié

Tipus via Nom via Ntim, via Poblacid
Municipi Nom poligon Codi Postal
Teléfon e-mait




Modal de deciaracié responsable per Canvi de Refrigerant on Instaktacié frigorflica IF-24-01. Octubre 2012, 3 exerplars {Administracté, OC i thular).

m Generalitat
sk de Catalunya

Caracteristiques de la instal-lacié

Basiques
Nivedl: Refrigerants: | Circuit primari Grup de seguretat: Cirouit secundari Grup de segurelat:
v 200 ientificacit: L[] ] W] | | dentficac: e ] e[ ]
Gasfluorat: S| No[ ]  Cémega (Ko Gas fluorat: S [ ] No[ ]  Clwega (Kax

Poténcia iotal absorbida (kW)

Dades de I'empresa mantenidora

Noem empresa frigorista

NIF/NIE/CIF

Localitat

Data

Signatura dsl / la titular o representant de la instal-lacié

2/2




Mode! de declaracié responsable per Canvi de titularitat d'installacté frigorifica IF-31-01. Octubre 2012. 3 exemplars (Administracks, O | titular),

F -‘ﬁ Generatitat _ Regisire d’entrada
Wk de Catalunya

Canvi de titularitat d’instal-lacié frigorifica

1. Comunicacio i declaracio responsable

Dades del Titular o Representant

Ko Cognoms
NIF/NIE Actuant com a: ] Titular m Representant
Comunico:

Canvi de tifularitat d'una instal-laci6 frigorifica existent

Daclaro:

Que ¢l titular de la installacié disposa de Ia documentacié reglamentariament necessaria per realitzar aquest trdmit | que la conservard
durant tota la vida de la instal-lacio:

~ Documents acreditatius del canvi de ttularitat.
— Contracte de manteniment de Fa instal-lacid frigorifica amb una empresa frigorista (en cas d'installacié de nivell 2},
— Pdlissa de responsabilitat ¢ivil (en cas d'instal-lacié de nivell 2 amb refrigerants dels grups L2 o L3),

Que com a;
D Titular astic informat,
i Representant estic informat i he informat al titular de la instal-lacié,

de qué:

- Les dades consighades aen aquest formulari sdn correcies | que sé¢ coneixedor de gué la inexactitud o falsedat de les dades declarades
comportara deixar sense efecte el tramit corresponent des del moment en queé se'n tingul coneixement, sens perjudici de P'inici de les
actuaclons corresponents i 'exigéncia de les responsabilitats previstes en la legislacto,

- Estic informat que ' Administracié podra fer les comprovacions necessaries relatives at compliment de les dades declarades i tinenga
de [a corresponent documentacio.

2. Dades de la instal-lacié

ldentificacié de la instal-lacié Num. d'instal-lacléd
Dades del titular

Nom / Rab social NIF/NIE/CIF

Tipus via Nom via Nom. via Poblacid
Municipi Nom peligon Codi Postal Pais
Teléfon e-mail

Dades del representant .
Nom NIF/MNIE/CIF

Telefon e-mail

Emplacament de la instal-Jacié

Tipus via Nom via ) NOm. via Pablacid
Municipi MNom poligon Codi Postal
Teléfon e-mait

Localitat

Data

Signatura del / Ia titular o represeniant de la instal-lacié




Model de dectaracié responsable per Balxa d'una instal-lacié frigorifica IF-51-01. Cctubre 2012, 3 exemplars (Adminlstracld, OG i titutar),

m Genera“tat Registre d'entrada
{li¥% de Catalunya

Baixa d’una instal-lacio frigorifica

1. Comunicacié i declaracié responsable

Dades del Titular o Representant

Nom Cognoms

NIF/NIE Actuant com a: I—:I Titular D Representant
Comunico:

Es déna de baixa la instal-lacié descrita.

Dectaro: -

Que el titular de la instal-lacié disposa de la documentacié reglamentariament necessaria per realitzar aquest tramit:
- Certificat d’execucié del desmantellament signat per una empresa frigorista.
- Certificat amb la descripcié de les actuacions de ractament ambiental dels residus generats | de descontaminacié de fa instal-lacio

portades a terme, signat per una empresa gestora de residus autoritzada.

Que com a:

] Titolar estic informat,  [] Representant estic informat i he informat al titular de Ja instal-lacio,

de qué:

- Les dades consignades en aquest farmulari s6n correctes | que soc coneixedor de qué la inexactitud o falsedat de les dades declarades
corportara deixar sense efecte el tramit coresponent des del moment an qué se'n tingui coneixement, sens perjudici de I'inici dg les
actuacions corresponants i Fexigancia de les responsabilitats previstes en ia legisiacis,

- Estic informat que I'Administracid podra fer les comprovacions necessaries relatives al compliment de les dades declarades i tinenga
de la corresponent documentacié.

2. Dades de la instal-lacio

Identificacié de la instal-lacié Nam. d’instal-lacié
Dades del titular

Nom / Rao sociat NIF/NIE/CIF

Tipus via Nom via Nam. via Poblacio
Municipi Nom poligon Codi Postal Pais
Taléfon e-rnall

Dades del representant
Nom NIF/NIE/CIF

Telafon e-mail

Emplagament de la instalJacié

Tipus via Nom via Nm. via Pablacié
Municipi Nom paligon Codi Postal
Teldfon e-mail

Dades de Pempresa frigorista
Nom empresa frigorista NIF/NIE/CIF

Localitat

Data

Signatura del / la titular o representant de la instal-lacié




Maodel de justificant de tramitacié per Nova Instal-lacis frigorffica IF-11-04, Octubre 2012, 3 exemplars (Administracis, OC | tiular).

1IN Generalitat
Y de Catalunya

Justificant de Nova instal-lacié frigorifica

Recepcié per ’Organisme de Control

Dades de I'Organisme de Control autoritzat

Nom

Ndmero d’expedient

NIF/NIE

Nom. de regisire d'instal-lacio

Dades del tramit

Ndm, registre entrada Data d’entrada

Oficina tramitadora

Dades de la propera inspeccib periddica

Instal-lacié solmesa g inspeccio periddica st Nol[T]

Data limit de la propera inspeccit periddica

Dades de facturacid dei tramit

Nim, factura Data factura

Impont tarifa aplicada {€) Import taxa d'inscripcié OC-TI-MR (€)




Model de justificant de Modlflcacié 'installacié frigorifica IF-21-04. Octubre 2012, 3 exemplars (Administrachs, GC | titular).

EHF Generalitat
MY de Catalunya

Justificant de Modificacié d’instal-lacié frigorifica

Recepcib per I’Organisme de Control

Dades de I'Organisme de Control autoritzat

Nom

NIF/NEE

Namero d’expedient

Nem. de registre d'instal-lacié

Dades del tramit

Ndm. registre entrada Data d'entrada

Oficina tramitadora

Dades de 1a propera inspeccié periddica

instaj-lacié sotmesa a inspeccio periddica
peceo p si{] No[J

Bata limit de la propera inspeccit periddica

Dades de facturacié del tramit

Nim. faciura Data factura

Import tarifa aplicada (€} import taxa d'inscripcié OC-TI-MR (€)




Model de juatificant de Canv de Refrigerant &'instal-lacié frigorifica IF-24-04. Octubre 2012. 3 exemplars (Administracié, OC i titular.

m Generalitat
]k de Catalunya

Justificant de Canvi de Refrigerant d’instal-lacié frigorifica

Recepcid per 'Organisme de Control

Dades de P'Organisme de Control autoritzat Ntmero d'expedient

Nom

Num. de registre d'instal-faci6

NIF/NIE

Dades del tramit

Nim. registre entrada Daia d’entrada

Oficina tramitadora

Dades de facturacid del tramit

Neém., factura Data factura

Import tarifa aplicada (€) Impori taxa g'inscripciéd OC-TI-MR (€)




Model de Justificant de Canvl do dades identiiicatives d'Instal-lacid frigorifica IF-31-02. Octubre 2012, 3 axemplars {Adminlstracks, OC | titulas),

HITK Generalitat
A% de Catalunya

Justificant de Canvi de dades identificatives d’instal-lacié frigorifica

Recepcid per I'Organisme de Control

Dades de I'Organisme de Control autoritzat

Nom

Némaro d'expadient

NIF/NIE

Ndm. de registre d’instal-lacié

Dades del tramit

Nim, registre enirada Data d’entrada

Oficina tramitadora

Dades de facturacié del tramit

Ndm, factura Data factura

Import tarifa aplicada (€} Import taxa d'inseripeié OC-Ti-MR (€}




Model de justificant de Baixa d'una Instal-lacié Irigorifica IF-51-02. Octubre 2012. 3 exemplars {Administracls, O i titular),

m Generalitat
M2 de Catalunya

Justificant de Baixa d’una instal-lacié frigorifica

Recepcid per 'Organisme de Control

Dadés de 'Organisme de Control autoritzat

Nom

NIF/NIE

MNimero d'expedient

Num. de registre d’instal-lacio

Dades del tramit

Nam., registre entrada Data d’entrada

Oficina tramitadora




Medel de Certificat d'instal-lacié frigorffica IF-11-02. Cctubre 2012. 3 exemplars (Administracis, OC | titular).

EHB Generalitat Regists decirada
MY de Catalunya

Certificat d’instal-lacié frigorifica
1. Dades de la instal-lacié

Nom o rad social del titular o usuari

NIF/MNIE/CIF

Adrecga de la installacié

Nimero Poblacié Codi postat

Empresa frigorista
Nom NIF/NIE/CIF

2. Proves

Han estat realitzades amb resultat satisfactori les proves | comprovacions de bon funcionament i compliment de fes condicions de
seguretat reglameniaries, d*acord amb la ITC IF-08, | concretament, les assenyalades amb una X a continuacio:

[[3 Prova d’estanquitat dels elements dels equips frigorifics (prassions en barj (1) (2);

PRESSIONS DE PROJECTE O MEMORIA TECNIGA

CONCEPTE Sisterna frigorific 1 Sistema frigarific 2 Sistema frigorific 3
S. d'alta pressid | 5. de baixa pressid | 8. d’alta pressid ;8. de baixg pressié | 8, d'alta presslé | 5. de baixa presslé

Pressié de servel nominat
Pressio de servel maxima {PS)
Pressi6 de taraige valvules seguretat

PROVES REALITZADES
CONCEPTE

Pressié de prova de resisténcia
Pressié de prova d'estanquitat
Pressié desconnexid limitador pressid

Sisterna frigorific 1 Sistema frigorific 2 Sistema frigerific 3
5. d'ahta pressié | 5. de balxa pressté | 5. d’alta presslé | S. de baixa pressid | . d'alta pressié | . de balxa pressié

[ comprovacis del correcte funcionament dels detectors de fuites,
] Comprovacié del correcte funcionament de les valvules equifibradores de pressié i del compliment de les prescripcions referents
a les cambres d'atmosfera artificial.

{1 comprovacia del correcte funcionament de ies vaivules de seguretat dels equips a pressié, dels limitadors de pressio, dels aparells
indicagdors | de mesurament, i dels de proteccié contra sobraintensitat | contactes indirectes de les instalJacions eléctrigues.

3. bocumentacié complementaria

] Ha estat Niurat a I'usuarl & Manual d’instruccions de la installacio frigorifica, d’acord amb Papartat 2.2 de la ITC IF-10
[} Ha estat liurat a Pusuari el Llibre regisire de ia instal-lacié frigorifica, d’acord amb {'apartat 2.5 de fa ITC IF-10

4. Observacions i modificacions al projecte o membdria t&cnica

Certificacié
En/Na {nom i cognoms) , amb NIF/NIC .

com a professional frigorista habifitat de 'empresa frigorisia a dalt indicada certifica que:

- Ha realitzat la instal-lacio referida d’acord amb els reglaments i disposicions vigents que P'afecten, i especiaiment amb el Reglament
de Seguretat d'Instak-lacions Frigorifiques i les seves [TC IR

- La installacio s'ajusta al projecte o a ka documentacid técnica corresponent, incloses, si s'escau, les modificacions que $'indiquen
en 'apartat 4.

- Les proves realitzades a la instal-lacié detallades en Fapartat 2,

Data

Signatura del professional frigorista Segell de Pempresa frigorista

Notes: (1): En cas o'equips compactes, semicompactes o d'absorcié hermatics, ne cal fer prova d'eslanquital, Hevat que s'observi que 'equip hagl sofert alguna anomalia
en of transport qus I'hagi pogul afectar, Tanmaleix, 'ompresa installatiora o &l director d'obra s6n responsablas subsidians de que els equips disposin del certifical
d’estanquitat emés pel seu fabrican!. (2); En cas da més de 3 Sistemas frigonfics, adjunteu fulls addicicnals.



Model de Certificat de direccié | acabament d'obra d'installacié frigorifica IF-11-03. Octubre 2012. 3 exemplars (Adminfstracis, OC | titular).

m Generalitat

KUk de Catalunya

Certificat de direccid i acabament d’obra d’instal-lacié frigorifica

Registre d'entrada

1. Dades de la instal-lacié

Nom o rao social del titular o usuari

NIE/NIE/CIF

Adrega de ia instaldaci6

Ndmero Poblacié Codi postal
Projecte

Autor NIF/NIE

Titulacié

Data Titol def projecte

Empresa frigorista

hNom S NIF/NIE/CIF

2. Proves

Han estat realitzades amb resultat favorable tes proves regtamentaries gue 8’esmenten a continuacié:

3. Observacions i modificacions al projecte o membria técnica

Certificacio

En/Na {nom i cognoms) , amb NIF/NIE s

i titutacio {nom det thol) R

com a director téenic de la instaldacio a dalt indicada, certifica gue: -

- La instakiacio ha estat executada d'acord amb el projecte a dalt esmentat, incloses, si $'escau, las modificacions que s'indiquen
en PPapartat 3.

- D'acord amb les proves realitzades a dalt indicades, el funcionament de ia instal-lacié és correcte.

- 8'ha identificat i trobada conforme la documentacio dels fabricants i de 'empresa frigorista lliurada a {'usuart,

- Es compleixen tots els requisits exigits pels reglaments i disposicions vigents que 'afecten, i especialment el Reglament de Seguretat
d’instal-lacions Frigorifiques | les seves ITC IE

Data

Signatura del técnic titulat competent




([IN Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Ocupacio
Direccio General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial

Subdireccié General de Seguretat Industrial
Servei de Seguretat d’'Instal-lacions

ANNEX 2

MODEL D’ACTA D’'INSPECCIO D'INSTAL-LACIO FRIGORIFICA

05 Acta iriépeccié
IF. pdf

14



Model d'Acta d'Inspeccié periddica IF-25-03. Octubre 2012. 3 exemplars {(Administracié, OC | titular).

} Generalitat
i1 de Catalunya

Acta d’inspeccié - Instal-lacions Frigorifiques

Organisme de control autoritzat

Delegacié de: Nim. d'expedient
Caner Nimero Num. d'instal-facié {CIF)
Codi Pastal Teléfon R . s
Tipus d’inspeccid
En comphiment del Refaf Decret 138/2641 de 4 de Febrer, pei qual s'aprova el Reglament de Saguretat per a instal-lacions . . - .
Frigorifiques | fes saves instrusclons complementaries | d*acord amb FORDRE EMO 332/2012, de 16 dostubre, [] Centrol Nova instaltacié [~ Control Madificacié
L'inspectar que subscriu aguesta ACTA ha realitzat les comprovaclons | controls que establelx Ja [egislacit vigent, d'instal lacid
S5 50 .z PEY
ger [} Inspeccid peribdica [] atres

[ Reial Decret 309375977 [J Relal Decret 13872013 {1 solucions Atiernatives

ldentificacié de la instal-lacié

Dades del titular
Neom / Rad social NH-/NIE/CIF

Emplagament de la instal-lacié

Tipus via Nom via Num. via Poblacié

Municipi Norm poligon Codi Postal

Teléfon e-mail

Data posada en servei i J Pata propera inspeccié periddica / / Data Inspeccid actual J; /

de la instaldacio

Dades de 'empresa frigorista

Nom empresa frigorista Nidm, RASIC Nivell (11 []2

Nom Técnic director d'obra (nivell 2) NIE/NIE/CIF Durada de Pinspeccid /hores

Caracteristigues de Ia installacié

Basiques
Nivell: [ ] 2} | Refrigerants: | Glreuit primari Grup de sequretat: - Circuit secundati Grup de segurstat:
identificacio: v e ] Hentficacio: vil] el i
Gas fuorat: S [0 no[] Camega (Kor Gas fuorat: 5[ ] No[ ]  Cérega (Kol
Poténcia total absorbida (kW) ’ Nombre de sistemes frigorifics
Equips compactes: si[] No[] Tipus fluids secundaris: a[] b0] <[] Sistemes de refrigeracié: Directe [ Indirects [ ]

Tipus de sist. de refrigeracio: | [0 200 s Objecte: o cés industrial {71 Conservacié de productes [ | Climatitzacio { | Altres [}

Tlpus de cambras o\ vaci6 [0 congslacis [ Tipus d'atmosfera:  nayyar [ Artificial [

Nombre de cambres Viaium total de cambres {m?) : Espai condicionat [_]

Dades de |'edifici | d’Us
Categoria del local: A7 e[] o] of] Tipus sala maquines: Especifica ] Aire liure []  Sense safa[_]

Dades sobre prevencid de la legionel-losi
Instaltacié afectada pel Decrel 352/2004: M ISf [ Nivell de risc: Alt [ Baix [] Notificacié preceptiva a PAjuntament: Si [} No [ !

1/_



Model d'Acta d'Inspecclé periddica IF-25-03, Cclubre 2012, 3 exemplars (Administractd, OC i titular).

m Generalitat
KL% de Catalunya

Resultat de la inspeccié

Nam. d'expedient

Ndm. d'instaltacié {CIF}

Data d'inspeccid

nivell defectes nivelf defectes
Comprovacions técniques codi [ela](] s codi (el ]l
01 Gomprovacions documentals | administratives Proteccié dels recipients a pressié (IF-08) od0e [ ) [0k
Llibre de registre (iF-10) 101 1 e Disposicié dels elements de segurstat {IF-08) o410 [ [oliH]u)fm]
Existéncia d'empresa mantenidora frigorista ooz £ [el[y[ufin] Capagital de descarrega (IF-05) o411 [ (ol FI[n]fin)
Contracte de Manteniment o automanteniment o0 ] @D][El@ Fonts de calor | altes temperatures (iF-08), o412 [ ) @m m
Liibre da registre de gesti$ de refrigerants o1.04 [ el Pressio de taratge de valvules (IF-08) o413 [ [ol I
Projecte o Memaria Técnica 01,05 [ [ellt][u][m] Altres o414 [ [olH ]
Certificat installacié 01.06
2 ' fca n‘s b - L] (oIl 05 Cambres frigorifiques
Certificat Tecnic de direcclé | acabament d'obra 01.07  [__| @m[ﬁ]@ -
Certificat de conformital equips a pressi6 o108 [ [ol{ti{m] Aﬂlameln il o L] LEIEI[E]QD}_
Polissa de rsponsabilittat civil del titular o100 [ ] folit{ui{ml Portes Isatermes if-11) o502 [ (Ol TIAI
Certifical dinsialaclé elbctrica o116 [ [ Sistema equilibrador de pressid 0F-3 1} 503 [ [o]iHfu)fu)
Manual dinstrrecians R IE]%IHIEI? Disposliius de regulacié i control {IF-11) 0504 [ [o)ft]0udan]
Dooumentacld canvi refrigerant oz [ [olnimim Cambres de baixa temperatura {IF~11} os.05 ] [olfi]fulan
Dooumentacié canvi titular RT3 Gambres d’atmosfera ad;ﬁc%‘a§ (IF-11) 0506 ] (Gl T[T
informe de solucions alternatives 0115 L] onmm Gariell cambra atmosfera artificial (IF-11) 0507 || [olfr][ulfi
Altres o116 1 ol nm Estanquells cambres atmosfera artifictal (F-11) 65,08 [__] [0l
- Locals refrigerats per processos {IF-11} es.0¢ [ DoJnd0elfw]
02 Sala de maquines Registre de temperatures ((F-11) 6510 [ | [ofTHEIf
Planot esquema cancnades {|F-10) 0201 [P fod[Oagim Dispositiu de peticld d'avxili {F-12) 6511 ] [0} 1G]
Emmagatzematgs religerant {Ar1.27) a2.02 1 {ol[hi]ku Cambres de temperatura >=0°C 0512 [ 1 [0 LLi]fH]
Deteciors de Fulles (IF-04-1F-08) 02.03 1 fol[1]JEibm Altres 0513 [ ] [OJLILE)0n)
Castell sala de maquines (IF-67) 02.04 ] {o][Tfe kit
- — — o6 Instal-lacions eléctriques
Dimensions i agcessibllitats (IF-07) 0205 [ {ol[ )l . — T
Portes | obertures (IF-07) 0206 L) ollnmg :.il.ttbmlnlstrament pr:;capal independent {lF»12)d os.01 [ o]0
m nterruptors per ventifacid en interior | exterior de
Tancaments {7-07) ozor L7 [ollLilmiim} fa sata de maquines IF-12) 0e.02 [ MMy
Ventiltacié (IF-07) o208 [T fo]](mfm} Huminaclé adequada F-12) 06.03 [ [0JL 00
S?mcie's. emergéncla (F-07) - 0200 [ ] @mm@——@ Enliumenat d’emergéncia (IF-12) oe.04 [ J [ojliitnlia
Disposifius da descompressio (IF-07) o210 [} [oJlTiu}m Sistema d'alarma de fa ventilacié (F-12) 06.05 [ [o][1I0n)m
Sales maquines especffiques per L2 L3 0211 :3 LQ.;U.«F% m Ventifador i aparellaige artideflagrant en
Altres czi2 [ [iEI000W sala amoniac o fora de la sala {IF-12) 06.06 [ [ol[ I
02 Installacié Kzltermpiozs eléctrics sala amoniac §F-12) ggg; |- %%%%
tras K E

Cartell Segureiat {Ari.28) 63.01 1 Toj[nifi]i]
Emplagament ds la instaldacid {IF-G4) az0z [ 1 [eila]0l[] 07 Inspecelé periddica
Carrega mixima admissible de refrigerant 0303 b [ollt]flfl Manteniment {IF-14) 0701 [1 To)[TJLuHii}
Ubisacions equips que ro requereixin sala Drenatge (IF-14) or.02 [T [ol{TI{aMfi}
da méquines ﬂF‘M)_ o304 £ (Gl FIHIN] Revisions peribdiques (IF-14) or03 [ feliHuliml
Instal-‘lacmns .espe.ctatsj {IF-04) eaos 1 [el{t][nim Testio de residus E-14) oror 7 ol
Materials equips frigorifics (IF-05) o308 [ [o]t}[nlim Comial Tomrerat st (F-14) o705 ] ol
Allament tarmic cireult frigorific §F-05) 0307 [ [ol{H}in]im] Revisid equips a pressié (F-14) or06 [ 1 ol bl
Cananades (F-06) osos [ 1 [oltriallul Mesures despessors (IF-14) o707 [ fojtHanm
Unfons i soldadures (IF-08) ez.0e  [__1 [ol(t)fm]fu ontrol de Tutes o705 [ fo) i
Cop dariet (IF-05) o330 [ _J{ojltifuWlimg Comunicacié Organ competent fuites »5% oz.00 ] [eilo]faimt
Corrosit (F-08} az11 [ J 1ol )ikl Aves 10 [ el
Valvules §F-06) os12 [ follr]feud
Instruments d'indicacio § mesura {IF-08) o313 [ ] iel[n](u]feml 08 Proteccl6 parsonal
Plaques didentificacid aquips {IF-10} o314 [ 1 [ol[i0eud Sistema d'extincié d'incendis (IF-16) o801 [ [@[TI[Em
Identificacid canonades (IF-18) 03,15 ] Foll (] Equips protectors respiratoris (F-16} 0a.c2 [ [ol{T][Hlf
Altres 0316 [} [oll LI Equips de proteccio personal {F-16} 08.03 [ ] [ofT1HIfH

Dutxa emergéncia IF-16 08.04
04 Proteccié contra sobrepressions L f ) £J EEE@

Altres 08.05 | ] (ofnmy
Vilvules de sagurstat (F-08) ca01 [ ] [olTlnm
Disc de ruptura (IF-0B} ed02 [} bol(njadim 09 Noves installacions
Taps Fusibles (I£-08) 04.03 } [od[ LI g Materials emprats (IF-05) oa.01 [ [o](CIEIHA
Limitadors de pressié (IF-08) 04.04 R Rm Aillament tarmic (IF-05) oo.02 [ [oll3Eel(ng
Proteccid del sistema de Refrigeracié (IF-08) o405 [ [ol[E](un]ml Proves de posada en marxa (IF-08) 00.03 [ [OIOORE
Proteccié dels components del sistema (E-08) 0408 [ [ol[i](#][u]

Nates:
Proteccié dels compressors (IF-08) o407 1 [el{00m) R No spicatie
Proteccié de bombes de refrigerants liquids §£-08) 04.08 [ [ol{ Fi[w{iA] Nivelt d'avaluacis: [Q] Sense dstecte visols [ 1] betectetew [T] Datects smportant {11l beteste ortic

2/_



Model d’Acta d'Inspecclé periddica IF-25-03. Octubre 2012, 3 exemplars (Adminlstracié, OC | titular).

m Generalitat
Ak de Catalunya

Num., d’expedient

Num, d'instal-lacié (CIF)

Data d'inspeccid

Informe relatiu als punts no satisfactoris (ists ampliable al fulf adjiunt)

Codi Descripcio dr;lflgiltle gsem;m Observacions

Qualificacio i dictamen de control

La revisid ha estat realitzada per Pinspector que signa aquest distamen, en toles les paris controlables i visibles de ia instal-lacid, A Iz vista dels resultals obtinguts, es considera que
ia instal-lacié mereix la seglient qualificacit global pel que fa referéncia a la seguretat del funcionament i al complkment de les disposicions reglamentaries més amunt esmentades:

Qualificacié Favorable: D Nivell& - Sense defectes Signatura de Pinspector:
[Nwell? - Defectes lieus a esmenar
Qualificaclé Condicionada: [ }Nivelll - Defectes greus a esmenar dins dels terminis fixats i

comunicar a I'OC que s'ha realiizat Pesmena

Qualificacié Negativa: D NivellHl - Defectes critics: Instal-laclo fora de servet

Assabentat i acusament de recepcié d*una copia d’aguesta acta:
Signatura del titutar Signatura de ['empresa frigorista Segell conforme per '0OC

3/



Mode! d'Acta d'lnspeccit periddica IF-25-03. Octubre 2012. 3 exemplars {Administraclé, OC i titular),

ﬁ]ﬂ)" Generalitat
W% de Catalunya

Informe relatiu als punts no satisfactoris

Ndm. d'expedient

Num. d'instal-lacid {CHF}

Data d'inspeccis

Codi

Descripcid

Nivell Termini
defecte | esmena

Observaclons

Assahentat i acusament de recepcié d’una cbpia d'aquesta acta:

Signatura det titular

Signaiura de I'empresa frigorista

Segell conforme per YOG




Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa i Ocupacio
Direccié General d’Energia, Mines i Seguretat Industrlal

Subdireccio General de Seguretat industrial
Servei de Seguretat d'Instal lacions

(Primer full de l'acta - revers)

INSTRUCCIONS

D'acord amb el que estableix I'article 5 de la Llei 12/2008, del 31 de juliol (DOGC num. 5.191
de 08.08.2008), de seguretat industrial,

a) el TITULAR de la instal-laci6 a la qual fa referencia aquesta acta, és RESPONSABLE del
seu Us, conservacio, manteniment i de realitzar les revisions i inspeccions periddigues,
d'acord amb les condicions de seguretat requerides.

b)

els AGENTS que hagin intervingut en la instal-lacié o modificacio de la instal-laci6 (técnic
competent projectista, técnic competent director d'execucio de la instal-lacid i empresa
instal-ladora) sén RESPONSABLES de les seves actuacions en la instal-lacio.

El titular i els agents esmentats estan obligats a:

1.

En les esmenes i reparacions ordenades.

Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les
esmenes, reparacions o reformes ordenades en aquesta ACTA (o sol licitar a I'organisme
de control (OC), si s'escau, les prorrogues necessaries per dur-les a terme).

Actuacions segons el nivell de qualificacié de defectes.

a) Si s'han detectat defectes critics (Nivell Ill) no es pot posar la instal-lacié en

c)

funcionament mentre no es solliciti a 'OC que comprovi que s’han arranjat els
defectes, i aguesta aixequi nova acta d'inspeccio.

Si s'han detectat defectes greus (Nivell 1l) que cal esmenar dins d’'un determinat
termini, s’ha de trametre a 'OC abans d’un mes d’'haver transcorregut aquest termini,
la corresponent certificacio de correccié de defectes.

Si no s’esmenen aquests defectes en el termini indicat, els responsables podran
incorrer en responsabilitats civils i penals, sense perjudici de la sancié
administrativa que es pot imposar als agents implicats, prévia I'obertura d’un
expedient sancionador.

Si s'han detectat defectes lleus (Nivell 1), recomanem, per a una millor qualitat de la

instal-lacid, que s’esmenin quan més aviat millor, i sempre abans de la propera
inspeccid periddica de la instal-lacio.
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Generalitat de Catalunya

Departament d'Empresa i Ocupacid

Direccié General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial
Subdireccioé General de Seguretat Industrial

Servei de Seguretat d'Instal-lacions

ANNEX 3

Model de comunicacié que I'OC ha de trametre als titulars de les
instal-lacions que no han corregit els defectes en el termini fixat

En l'acta de data .................. de la visita d’inspeccié realitzada a la vostra instal-lacio
........................ , @s van detectar defectes que s'havien de corregir en el termini establert en
l'esmentada acta. També se us donaven instruccions per a que una vegada corregits, féssiu
arribar a aquest Organisme de Control, la corresponent certificacié de la seva reparacio .

Transcorregut el termini donat per a la correccié i no havent rebut la corresponent
certificacio, us comuniquem que, d'acord amb l'article 5.1 a) de la Llei 12/2008 de seguretat
industrial, el titular de la installacié és responsable del seu us, conservaci6 i
manteniment, d'acord amb les condicions de seguretat reglamentariament establertes i us
advertim que si incompliu les obligacions imposades a Pacta anteriorment esmentada, podeu
incérrer en responsabilitats civils i penals, sense perjudici de la sancié administrativa que se
us pot imposar, prévia obertura d'un expedient sancionador.
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EHE Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Ocupacio

Direccié General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial
Subdireccié General de Seguretat Industrial
Servei de Seguretat d'Instal-lacions

ANNEX 4

Model de comunicacié de ’OC al Departament d’instal-lacions amb defectes no
corregits

Dades que I'Organisme de Control ha de trametre en suport electronic a I'organ
competent del Departament transcorregut un mes des de la data de recepcié de la

amp
Nuam. Instal-lacio
Camp reglamentari RIF
Nom titular
Adrega instal-lacié
Numero carrer
Municipi instal-locio
Codi Pastal instal-lacié Format d’entrada ‘00000’
Escrit d’advertiment de Y'OC | Format PDF
comunicacio d'advertiment sense resposta del titular (fitxer access)
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(I Generalitat de Catalunya
) Departament d’Empresa i Ocupacio

Direccio General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial
Subdireccié General de Seguretat Industrial
Servei de Seguretat d’Instal-lacions

ANNEX 5
Model de fitxer Excel i estructura de fitxer Access que cada mes els OC han de
presentar a I’organ competent de la Generalitat

Fitxer Excel.
I INSTAL-LACIONS FRIGORIFIQUES. Instal-lacions recepcionades, inspeccionades i nivell de defectes

D. | ; |
Territorial: | | Mes: . Any:

ocC: ‘

Tipus d'actuacié | Total | o/1 | 11 | 1mx |

1. Inspeccions periodiques:
1.1 Nombre sol-licituds

1.2 Inspeccions realitzades 0 ‘ 0 0 0 |
2. Noves instal-lacions i modificacions:
2.1 Expedients presentats 0
Nivell 1 0
Nivell 2 0
2.2 Expedients controlats 0
Nivell 1 (40% ) 0 0 0 0
Nivell 2 (100%) 0 0 0 0
3. Advertiments al titular que justifiqui correccié defectes N-II 0
4. Comunicacioé al Servei de defectes N-II no corregits en termini 0
5. Comunicacié al servei dels defectes de N-III 0
6. Informes a peticié de I'Administracio:
6.1 Accidents 0
6.1 Denlncies 0
7. D'altres actuacions:
7.1 Canvis de titular 0
7.2 Desmantellament i baixa 0
7.3 Canvi de refrlgerént 0
7.4 Informes autoritzacié de solucions alternatives 0
7.5 Certificats d'inscripcid i reconeixement
Nivell 1 0
Nivell 2 0
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m Generalitat de Catalunya

Departament d’'Empresa i Ocupacio
Direccié General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial

Subdireccié General de Seguretat Industrial
Servei de Seguretat d'Instal-lacions

Fitxer Access:

Gmp

| caracteristica

Num, expediehf |

Format d’entrada AA-BBBB-DDDDDDDDDD numérics

Num. instal-lacio

RRR-AANNNNNNN-D

Camp reglamentari

RiF. Format RRR text

Tipus de tramit

Codi de tipus de tramit de la taula de tramits, Format 00 numerics

NIF titular

Nom titular

Adrega instal-lacid

Niimero carrer

Municipi instal-lacié

Codi Postal instal-lacid

format d’entrada ‘00000’

NIF empresa instal-ladora

Nom empresa instal-ladora

Data expedient

Format d’entrada 00/00/0000

| Demarcacié Territorial

Codi de demarcacié territorial de la taula de demarcacions
territorials.

Taula de tramits:

Tipus de tramit o : | Codi -
Inscripcidé nova instal-lacié 11
Modificacié instal-lacié 22
Canvi refrigerant 24
Inspeccié periddica 25
Canvi titular 31
Baixa definitiva 51
Control aleatori d’instal-lacions XX
Taula de demarcacions territorials:
‘Demarcacié territortal Codi.
Barcelona B
Tarragona T
Lleida LL
Girona Gl
Terres de VEbre TE

19



AT} Generalitat de Catalunya
¥, Departament d’Empresa i Ocupacio
Direccié General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial

Subdireccio General de Seguretat industrial
Servei de Seguretat d'Instal-lacions

ANNEX 6

Declaracié responsabie de manca de documentacié justificativa de {a inscripcio
d’una instal-lacié frigorifica
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Modet de declaracio responsable per alla IF existent IF-13.1 Marg 2013. 3 exemplars (administracis, OC i ftular)

iy

Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa i Ocupacid
Direccio General d’'Energia, Mines
i Seguretat Industrial

Declaracié responsable de manca de documentacié justificativa de la inscripcid
d’una instal-lacié frigorifica

Dades del titular

Nom DININIF
Adreca Codi Postal
Poblacid Provincia Teléfon

La persona que subscriu DECLARA que la instaltacié frigorifica descrita més avall esta en funcionament des d'abans det 8 de
setembre de 2011, que no es disposa de la documentacio justificativa de ta seva posada en marxa | SOL-LICITA &
reconeixement administrativ de la instat-lacié.

Signatura de |z persona titular

Emplagament de la Instal-lacié

Adrega Codi Poslal

Poblacio Provingia

Caracteristiques de la instal-lacio

Classe: Tipus d'instaltacio:
[3 (Nivell 1) Memaria [ {Nivell 23 Projecte {3 Proces industrial - [} Conservacié Productes

. 1 Fabricacio de Get [ Climatitzacié O Altres
Classificacié del local (1A [OB [OcC o
Classificacid sistema de refrigeracid: [T Tipus 1+ £ Tipus 2 [} Tipus 3 Equips Compactes: [1 & [J No
Nombre sistemes frigorifics: Fluid secundari;
Tipus Sala De Maquines: i Chie i3

Paténcia eléctrica total instal'lada en compressors (kKW):

Observacions

LOPD: De conformitat amb el qué estableix fa Lisi organica 15/1999, de 13 de desembre, de proteccio de dades de caracter parsonal, les dades que
consigneu en aquest document constaran en gf fibeer automatitzat Base de Dades d'Empresss. La finalitat d'aquest fiter és: Recoliir dades de fes
entitats econdmiques, els establimenis, les activitals, ies instatlacions, inspeccions § subvencions que sbn competéncia del Departament. L'organ
administratiu responsable és [a Sscretaria General dgl Departament, Passeig de Gracia, 105, 68008 Barcelona. Podeu exercir els drets d'oposicié,
aceés, rectificacid | canceldacié d'agquestes dades davant Forganisme esmental, Adreca electidnica: bustiaprotecclodades emo@aencat.cal




‘”ﬁ Generalitat de Catalunya
Y} Departament d'Empresa i Ocupacio

Direcci6 General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial
Subdireccid General de Seguretat Industial
Servei de Seguretat d'Instal lacions

ANNEX 7

MODELS DE MEMORIA TECNICA SIMPLIFICADA | DE PROJECTE TECNIC
SIMPLIFICAT D’INSTAL-LACIONS EXISTENTS NO INSCRITES

1. CONTINGUT DE LA MEMORIA TECNICA SIMPLIFICADA (MTS)

1. OBJECTE

Explicar el motiu de la sol-licitud de la redaccié de la memoria técnica simplificada .
Indicaci6 de les dades basiques del sol licitant, NIF, emplagament, (s de {'activitat .

2. ANTECEDENTS
Antiguitat de les instal-lacions.
Darrera inspecci6 o revisié periodica.
Poténcies eléctriques contractades amb |la companyia de subministrament.

3. NORMATIVA D'APLICACIO
Reglamentaci6 i normativa d’aplicacié segons la data d’execuci6 de les instal-lacions.

4. DESCRIPCIO DE LA INSTAL-LACIO FRIGORIFICA
4.1 Sistemes de refrigeracio

4.2 Caracteristiques dels grups compressors: poténcia, pressions, valvules de
seguretat, limitadors i refrigerant

4.3 Relacio detallada dels equips a pressio, indicant: denominacié, emplagament, PS
(bar), pressi6 de taratge valvules de seguretat (bar), data darrera prova,
declaracié CE de conformitat, volum recipient, didmetre canonades

4.4 Carrega especifica de refrigerant en els diferents focals

4.5 Caracteristiques de les cambres frigorifiques: conservacié i congelacié
4.6 Sala de maquines; dades generals i estructura

4.7 Ventilacid

4.8 Existéncia de dispositius de seguretat; detectors de fuites, extintors, EPI’s
4.9 Justificacié del volum del recipient de liquid

4.10 Justificaci6 de les prestacions necessaries per als diferents serveis

5. PLANOLS O CROQUIS
5.1 Planol d'emplagament i situacio
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Generalitat de Catalunya

Departament d'Empresa i Ocupacio

Direcci6é General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial
Subdireccié Generai de Seguretat industrial

Sesvei de Seguretat d'instal-lacions

5.2 Esquema de principi de la instal-lacié
5.3 Planol de canonades de distribucié de refrigerant

6. MANUAL D’INSTRUCCIONS DE LA INSTALACIO

2. CONTINGUT DEL PROJECTE TECNIC SIMPLIFICAT (PTS)

1. CONTINGUT DE LA MTS

2. ANNEX AMB CALCULS JUSTIFICATIUS
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Ocupacio
Direccié General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial

Subdireccié General de Seguretat Industrial
Servei de Seguretat d'Instal-lacions

ANNEX 8

Certificat d’inscripcié i reconeixement per manca d’antecedents per a
instal-lacions frigorifiques
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Model de certifical reconeixement instal-lacié no inscrila IF-13.2 Marg 2013. 3 exemplars (administracié, OC i titular)

m Generalitat de Catalunya
N Departament d'Empresa i Ocupacio

Direccid General d’Energia, Mines
i Seguretat Industrial

Organisme de Controf
Num. d'expedient
Num, d'instaldacio

Certificat d’inscripcid i reconeixement per manca d’antecedents per a instal-lacions
frigorifiques

Dades del titular

Nom DNIMNIF
Adrega Codi Postal
Pobizcio ) Provincia Telaton

Emplacament de la installacio
Adrega Codi Postal

Poblacié Provincia

Caracteristiques de la instal-lacié
Classe: Tipus d'instal facio

1 (Nivelt 1) Memaria [ (Nivell 2) Projecte [J Proces industrial (1 Conservacié Producies  [_] Fabricacié de Gel
] Climatitzacia [ Altres

Classificacid dellocal: [ 1A (B fJc ]

Classificacid sistema de refrigeracia; ] Tipus 1 [ITipus 2 3 Tipus 3; Equips Compactes:
Nombre de sistemes frigorifics: Huid secundari:
Tipus sala de Maguines: Ou [ O

Poténcia electric total instal-lada en compressors {(KW):

Prevencit de la Legionetlosi
Instal-iacio afectada pel Decret 352/2001:
£ No £ sk

O Baixrisc  [] Altrisc

Notificacid preceptiva a I'Ajuntament

Dades de la persona autora de la documentacio6 técnica
Nom DININIF

Certificacié

EN NG (ROM § COGMOMIBY 1oiitiiieceeere sttt steeesresras bbb resssas s shaa e b s s b e s s bbb sek s e bb s bR b e s e be s s e s i n e e s e

com a ihspecmr,‘a de l'organisme de control autoritzat paer la Generalitat de Catalunya {hom) .

CERTIFICA

Que, dacord amb la Instruscié que aprova els procediments d'actuacié dets organismes de control en 'ambit reglamentari de Jes
instal-lacions frigorifiques |, el Hitular de la insial-lacid frigorffica ha presentat correctament la documantacio segitent:

- Declaraci6 responsable on fa constar fa inexisiéncia de la documentacio relativa a la inscripcid de fa instal-lacia.

- Copia del contracte subscrit amb Pempresa distribuidora d'energia, certificat d'instal-tacié eléctrica o qualseva alire
document de ta instal-lacid que juslifiqui la posada en funcionament de la mateixa amb aniertoritat al 8 de setembre
de 2011, i copia de la darrera factura de consum.

- [} Memoria 1ecnica simplificada en gué es descriu la instal-lacio frigorifica signada per Fempresa frigorista o un/a
t&enic titulat competent , amb esquema de principi § plano! de canonades de distribucio de refrigerant.
o
[ Projecte 1&cnic simplificat en qué es descriu fa instaklaci6 frigorifica signal per teéenic titulat competent, amb
esquema de principi | planot de canonades de distribucit de refrigerant |



Model de certificat reconeixement instal-lacié no ingcrila IF-13.2 Marg 2013, 3 exemplars (administracio, OC i titular)

I

i

Generalitat de Catalunya

Departament d'Empresa i Ocupacio

Direccid General d’Energia, Mines
i Seguretat Industrial

- Butlleti de revisio de 'empresa frigorisia, sense defectes
- Certificat d'instab-lacié eléctrica signat per empresa instal-ladora d'electricitat

- Contracte de manteniment amb empresa frigorista del nivell t o 2 corresponent

| fa constar que [71 en ef Butllet! ds revisi6 de Fempresa frigorista / [l an Facta d'inspeccié periddica feta en
Al v 8 fainstal-lacid figorifica descrita, no s'han trobal defectes grets o moll greus, | emet agues! certificat
d'inscripcid i reconeixement d'instat-lacié per manca d'antecedenis administratius.

Signat per l'inspector/a i segeitat per '0OC:

Lloc | data:
(Aqgueasia certificacid 1€ I'efecte administrativ d'inscripcid de Ia installacid)

LOPD: Ce cenformitat amb el qué estableix la Llsi organica 15/1999, ds 13 ds desembre, de proteceid de dades de carcter parsonal, les dades que
consigneu en agquest documant constasan en el fitker autormatitzat Base de Dades d'Empreses. La finalitat d'aquest fitxer és: Recoliir dades de les entitats
econbmiques, els establiments, les activitals, les installacions, inspeccions i subvencions que s¢n competéncia del Departament. L'drgan administratiu
responsable és la Secretaria Genaral del Departament, Passeig de Gracia, 105, 08008 Bascelona. Podeu exercir eis drets d'oposicié, accés, rectificacio i
cancel lacié d'aguestes dades davant l'organisme esmentat. Adrega electronica: bustiaproteccicdedades.emo@aencat.cat




